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CONTRATO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE
AGUA POTABLE Y SERVIDAS DELREGIMIENTO LOGISTICO DE
EJERCITO N°2 “ARSENALES DE GUERRA”,

ENTRE EL
FISCO-EJERCITO DE CHILE (REGIMIENTO LOGISTICO DEL EJERCITO
N°2 “ARSENALES DE GUERRA”)

Y
SERVICIOS SANITARIOS AGUAS PELDEHUE LIMITADA.

0 1M 020 . :
En Peldehue, a “ | MAR. 2020 , entre el Fisco-Ejército de Chile, Regimiento

Logistico del Ejército N°2 “Arsenales de Guerra” R.U.T. N° 61.951.400-9,
representado por el Comandante del Regimiento, CORONEL CLAUDIO PAREDES
ARANEDA , Cédula de Identidad N° 08.288.816-0, ambos con domicilio en Camino a
las Termas de Colina S/N, comuna de Colina, Region Metropolitana, por una parte y en
adelante indistintamente “e]l RLE N°2 “AG”, “La Entidad Licitante”, “El Mandante”, “El
Ejército” y/o “El Cliente; y por la otra, la Empresa SERVICIOS SANITARIOS AGUAS
PELDEHUE LIMITADA, Rol Unico Tributario N° 76.517 .816-9, representada, segin
se acreditard, por el Sr. ANTONIO GUERRERO POVEDA, Cédula de Identidad N°
6.816.830-9, chileno, ambos con domicilio en calle O’Higgins N° 229, Oficina 201,
Comuna y Ciudad de Quillota, y de paso por esta ciudad, en adelante indistintamente “el
proveedor”, “la empresa”, “SERVICIOS SANITARIOS AGUAS PELDEHUE
LIMITADA” y/o “AGUAS PELDEHUE LTDA”, se ha acordado el siguiente contrato
para el servicio de mantenimiento de las plantas de agua potable y servidas, del
Regimiento Logistico de Ejército N°2 “Arsenales de Guerra”, el que se regira por las
clausulas y estipulaciones que a continuacién se expresan:

PRIMERA: DE LA FORMACION DEL CONTRATO.

El presente contrato, estd compuesto por este texto principal, por las Bases
Administrativas y Técnicas para la Licitacion Publica ID: 3444-3-1.Q20; las respuestas y
aclaraciones a las consultas y solicitud de aclaraciones efectuadas a las bases
administrativas y a sus anexos; la oferta técnica y economica del proveedor, y la
resolucion que adjudico la propuesta.
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En caso de discrepancia entre el cuerpo del Contrato, la oferta técnica y econdmica y las
Bases Administrativas y Técnicas, prevalecerd lo dispuesto en estas tiltimas, atendiendo
al principio de estricta sujecion a las bases.

Se deja expresa constancia de que todos y cada uno de los servicios descritos en las Bases
Administrativas; sus Anexos; o los Addendums que se suscriban con la Empresa, se
entienden incorporados al presente Contrato. La Empresa se hace responsable del
cumplimiento de las obligaciones que de tales instrumentos se deriven, y declara
expresamente conocer, haber estudiado y, aceptar los antecedentes antes indicados.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.

Por el presente contrato, el Regimiento Logistico del Ejército N°2 “Arsenales de
Guerra”,debidamente representado seglin se indico6 en la comparecencia,contrata a la
empresa “SERVICIOS SANITARIOS AGUAS PELDEHUE LIMITADA”, quien
debidamente representada segun se indicé en la comparecencia, acepta y se compromete
a realizar y prestarel servicio de mantenimiento de las plantas de agua potable y servidas,
del Regimiento Logistico de Ejército N°2 “Arsenales de Guerra", a favor de la primera,
cn conformidad a las Bases Administrativas, Bases Técnicas y a la oferta técnica y
economica presentada, que constan en el Portal Mercado Publico bajo el ID N 3444-3-
LQ20, y que fue adjudicada mediante Resolucién RES RLE N°2 “AG” (P) “E” N°
4182/2842/2020 de fecha 21.FEB.2020, en conformidad a lo dispuesto en la Ley N°
18.928 sobre “Adquisiciones y Enajenaciones de Bicnes Corporales e Incorporales
Muebles y Servicios de las Fuerzas Armadas”, y a la Ley N° 19.886 sobre “Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”, y sus Reglamentos respectivos.

TERCERA: Precio.

El precio total a pagar por el contrato de prestacion del servicio de mantenimiento de las
plantas de agua potable y servidas, del Regimiento Logistico de Ejército N°2 “Arsenales
de Guerra”, asciende a la suma tnica y totalde $130.900.000.~(ciento treinta millones
novecientos mil pesos), IVA INCLUIDO, el cual se dividird en 10 (Diez) cuotas
mensuales de $13.090.000 (Trece millones noventa mil pesos) IVA incluido, por los
servicios efectivamente prestados en el mes calendario, o su proporcional segun
corresponda, desde la fecha de la resolucién de aprobacion del presente contrato hasta el
31.DIC.2020; que se pagara en moneda nacional, en cuotas mensuales y sucesivas, contra
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la presentacion de factura, en conformidad a lo dispuesto por la clausula novena del
presente Contrato.

El precio a pagar por el presente Contrato es la (inica contraprestacion mensual a la que tiene
derecho el Proveedor en virtud del Contrato, y se entiende que cubre en su utilidad, todos
los costos, responsabilidades y ries gos de cualquier clase involucrados en los servicios.

Asimismo, se entiende que el Proveedor incluy6 en el precio por sus servicios, bajo su
exclusiva responsabilidad, las variaciones de costo de sus insumos durante toda la vigencia
del Contrato.

Finalmente, el precio del Contrato incluye todos los trabajos, labores, tramites o gestiones
que el Proveedor deba efectuar para prestar los servicios objeto del presente Contrato con
estricto apego a los estandares definidos en los Documentos del Contrato.

CUARTA:Condiciones generales de los servicios.

El servicio de mantenimiento de plantas de agua potable y servidas, del Regimiento
Logistico de Ejército N° 2 “Arsenales de Guerra”, tiene como finalidad realizar el
mantenimiento preventivo y sanitario de esta Unidad.

El servicio solicitado se debera realizar conforme a lo descrito en el Anexo A de las bases
administrativas, considerando todas aquellas actividades y/o entrega de los recursos
solicitados mediante la respectiva orden de compra.

Sin perjuicio de lo anterior, a continuacidn, se sefialan las Especificaciones técnicas para
el servicio de mantenimiento de plantas de agua potable y servidas.del Regimiento
Logistico de Ejército N°2 “Arsenales de Guerra”.

Especificaciones Técnicas:

Las presentes Especificaciones técnicas (EE.TT) se refieren al Mantenimiento de la Planta
de Produccion de Agua Potable del Regimiento Logistico del Ejército N°2 “Arsenales de
Guerra”, ubicado en Camino a Las Termas S/N Hacienda Peldehue, Comuna de Colina,
Region Metropolitana y tratamiento de aguas servidas. Ambos servicios deberan ser
prestados en los Cuarteles N° 1 y 2 del citado Regimiento.
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Los servicios deberan ser prestados en el Cuarte]l N°I del Regimiento Logistico del
Ejercito N°2 “Arsenales de Guerra’ ’, ubicado en Camino Las Termas sin numero, comuna
de Colina y el Cuartel N°2 “Batuco”, ubicado en la Comuna de Lampa.

Este servicio considera las siguientes obligaciones, que fueron establecidas como factor
excluyente en las bases de licitacion.

1. DESCRIPCION GENERAL:
Dotacion de Personal

Los Servicios Sanitarios al Regimiento N°2 del Ejército “Arsenales de Guerra”
(CUARTEL N°I y 2) deberan ser atendidos y prestados de igual manera en ambos
cuarteles, con las mismas caracteristicas y obligaciones para el adjudicado, conforme al
siguiente detalle:

Jefe del Servicio. Este cargo debera ser servido por un Ing. Civil, Hidraulico, Quimico o
Bioprocesos, el cual debera tener presencia permanente en la Planta.

Jefe de Operaciones. Este cargo debera ser servido por un Ing. Ejecucion Bioprocesos o
Ambiental, el cual debera tener presencia en terreno y Planta.

Operadores. El proponente debera cubrir esta exigencia de lunes a viernes con tres turnos
de dos operadores permanentes con atencién las 24 hrs. A fin de dar continuidad al
servicio. Para los sabados, domingos y festivos se exigird una Ronda matutina Sanitaria
Preventiva de dos horas como minimo.

Personal de Apoyo. El proponente debera considerar cubrir los servicios con todo el
personal de apoyo necesario y suficiente para garantizar su continuidad y calidad. Debera
indicar en su oferta el detalle de este punto.

Certificaciones y acreditaciones del personal. Los profesionales deberan acreditar sus
grados y competencias con los correspondientes titulos oficiales y / 0 reconocidos por el
estado. Para demostrar su vinculacion con el proponente deberan incluir copia notarial del
contrato de trabajo respectivo. Para acreditar competencias bastara con presentar
certificados respectivos. Como obligacién excluyente se exigira que el jefe del servicio y
los “operadores” cuenten con una capacitacion cuyo objetivo minimo haya sido entregar
conocimientos legales, técnicos y operativos para la operacion de sistemas de tratamiento
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de aguas residuales rurales y manejo de residuos industriales. Esta debe haber sido dictada
por Universidad o Instituto Profesional reconocido. El mandante se reserva el derecho de
exigir todos los documentos necesarios a fin de que la acreditacion quede meridianamente
clara.

2. DOTACION DE EQUIPO:

A objeto de entregar un servicio acorde a las necesidades de la institucion, el
proveedordebera considerar la dotacion de los siguientes elementos:

a) Un Generador de Respaldo Eléctrico con capacidad minima 50 KVA de potencia
con su correspondiente tablero de transferencia para respaldar la Planta de
Produccion de Agua Potable.

b) Un Generador de Respaldo Eléctrico con capacidad minima de 50 KVA de potencia
con su correspondiente tablero de transferencia para respaldar la Planta de
Produccion de Aguas Servidas. (para ambos cuarteles)

¢) Un Tablero de Control Digital provisto de tecnologia de partidores suaves y
conexion telemétrica para las Bombas Impulsoras del Agua Potable. Esto debera
implementando para ambos cuarteles y su prueba de funcionamiento no podra
superar los 30 dias contados desde la firma del respectivo contrato.

d) Un laboratorio de Terreno de Autocontrol y alertas tempranas dotado de
instrumentacion  para  mediciones microbioldgicas,  electroquimicas,
espectrofotométricas y fisicoquimicas operado por el profesional correspondiente.
(para ambos cuarteles)

¢) Una Planta de tratamiento de Lodos, que tenga la capacidad minima de entregarlos
al 4% de concentracion sobre un volumen de 1.500 I/d aproximadamente.

f) Instalacion necesaria para la permanencia de los trabajadores en la Planta con el fin
de dar cumplimiento al “Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales
Basicas en los lugares de Trabajo” Decreto N°594 de 1.999.

g) Dotar de un Sistema Telemétrico con al menos tres sensores (Flujo, Nivel
Temperatura o Ph.) y hacer llegar la informacién al puesto de control del mismo.
(para ambos cuarteles). Esto deberd implementando para ambos cuarteles y su
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prueba de funcionamiento no podra superar los 30 dias contados desde la firma del
respectivo contrato.

h) Recuperar y poner en funcionamiento la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas
del Cuartel Batuco, en un plazo no superior de 45 dias de corrido, basado en las
mismas condiciones y caracteristicas existentes en el Cuartel N°I.

1) Para los casos de fallas el reemplazo deberd ser inmediato de todo aquel
equipamiento electromecanico (Bombas, motores, generadores, sensores,etc)que
sean partes constituyentes del proceso, con la finalidad de asegurar el suministro.
(para ambos cuarteles).

2.1 Transporte y traslados El proveedor deberd a su costo materializar el traslado
de equipos y personal involucrados en la presente licitacion al Regimiento Logistico
del Ejercito N°2 “Arsenales de Guerra” ubicada en Peldehue, Camino Las Termas
sin nimero y a su Cuartel N° 2 ubicado en Batuco, comuna de Lampa.

3. CONTROL DE CALIDAD:

Finalidad

Asegurar y mantener un constante y riguroso control de calidad a fin de asegurar procesos
y tratamientos de agua que cumplan con toda la Normativa Sanitaria exigida.

3.1 Agua Potable: tres protocolos para el control fisico quimico y bacterioldgico, a saber:

Protocolo de Rutinas diarias.

Estas rutinas consideran la observacion visual del funcionamiento de la red, los equipos y
el agua producida. En esta rutina deberan realizarse mediciones de Cloro libre en por lo
menos tres puntos de ella (Cercano, mediano y Gltimo arranque)

Protocolo de Rutinas semanales.

Las rutinas semanales consideran la ampliacion de las rutinas diarias mas un muestreo de
las mediciones de caudal, temperatura y Ph y eventualmente otros analisis que la
observacion aconseje realizar en el Laboratorio de autocontrol. Los informes del
Laboratorio de Autocontrol deberan incluir los siguientes parametros:
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-Parametros Fisicos: Olor, sabor, Temperatura, Color Verdadero,
Turbiedad y PH.

-Parametros Microbiolégicos: Coliformes Totales y EscherichiaColi.

-Parametros Quimicos: Cloro Libre, Sulfatos, Nitratos, Nitritos, Amoniaco y Razoén
Nitritos + Nitratos.

Protocolo de Rutinas trimestrales.

Las Rutinas trimestrales consideraran un completo anélisis del Laboratorio de Autocontrol
y hechas las verificaciones correspondientes se tomaran muestras para un analisis del agua
por un laboratorio externo, certificado por el Instituto Nacional de Normalizacién INN.y
la Superintendencia de Servicios Sanitarios SISS.

Los informes del Laboratorio Certificado deberan incluir los siguientes pardmetros:

NCh 409/05S07 Tabla 1 (Elementos esenciales)
Cobre
Zinc
Cromo total
Fluoruro
Hierro
Manganeso
Magnesio
Selenio

NCh409/05S07 Tabla 2 (Elementos No esenciales)
Cianuro
Nitrato
Nitrito
Razon nitrato + nitrito
Arsénico
Cadmio
Mercurio
Plomo

NCh409/05S07 Tabla 7
Amoniaco
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Cloruros
Ph
Sulfato
Compuestos Fenolicos
Color Verdadero
Olor
Sabor

Una vez obtenidos los resultados de las muestras, estas deberan ser enviadas junto al
informe Técnico correspondiente y sin mds tramite, al Oficial a cargo de la Seccion Cuarta
del Regimiento, a més tardar el dia diez (10) de cada mes.

Los parametros a medir corresponden a la Norma Chilena 409/1 Of. 2005 Agua Potable-
Parte 1 Requisitos.
El costo de todos estos analisis sera de cargo del proponente

3.2 Aguas Servidas: tres protocolos para el control fisico quimico y bacterioldgico, a
saber:

Protocolo de Rutinas diarias.

Estas rutinas consideran la observacion visual del funcionamiento de la Planta, los equipos
y el agua tratada. En estas rutinas deberan realizarse mediciones de Cloro libre en la
camara de salida de la cAmara de contacto y antes de la decloracion.

Protocolo de Rutinas semanales.

Las rutinas semanales consideran la ampliacion de las rutinas diarias méas un muestreo de
las mediciones de caudal, temperatura y Ph, DQO y Coliformes Fecales, eventualmente
otros analisis que la observacion aconseje realizar en el Laboratorio de autocontrol. Los
informes del Laboratorio de Autocontrol deberan incluir los siguientes parametros:

-Parametros Fisicos: Temperatura, Turbiedad, Solidos Suspendidos Totales y Oxigeno
disuelto.

-Parametros Microbiologicos: Coliformes Totales y EscherichiaColi, DQO y DBOx

Protocolo de Rutinas mensuales.
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Las Rutinas mensuales consideraran un completo analisis del Laboratorio de Autocontrol
y hechas las verificaciones correspondientes se tomaran muestras para un analisis del agua
por un laboratorio externo,

Certificado por el Instituto Nacional de Normalizacion INN y la Superintendencia de
Servicios Sanitarios SISS.

Limites maximos permitidos para las descargas de residuos liquidos a aguas continentales
superficiales y marinas, conforme a la tabla N° 1 de DS N° 90 Norma de Emision para la
regulacion de contaminantes asociados a las descargas de residuos liquidos a aguas
marinas y continentales superficiales.

Una vez obtenidos los resultados de las muestras, estas deberdn ser enviadas junto al
informe Técnico correspondiente y sin mds trdmite, al Oficial a cargo de la Seccion Cuarta
del Regimiento, a mas tardar el dia diez (10) de cada mes.

Los pardmetros a medir corresponden a parte de lo que dicta el Norma Decreto SEGPRES
N°90 que establece Norma de Emision para la Regulacion de Contaminantes asociados a
las Descargas de Residuos Liquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales.

El costo de todos estos analisis sera de cargo del proponente.
4. PLAN DE OPERACIONES.
Finalidad

El objetivo que se persigue es conservar los sistemas en buen estado de operacion,
conforme a las caracteristicas establecidas por el fabricante, con el fin de evitar en lo
posible desperfectos y dafios en ellos o en la infraestructura. La mantencion se efectuara
en el mismo lugar de operacion de los equipos, e incluye inspecciones, pruebas, limpieza,
ajustes, y asistencia técnica. Al momento de ofertar, se dara por entendido que el oferente
esta en conocimiento de todos los requerimientos exi gidos, por lo tanto cualquier defecto,
omision, mala ejecucién o dificultad de los servicios encargados, seran de su Unica
responsabilidad, dentro del periodo que cubre el contrato y su garantia. Los Planes de
Operaciones se circunscriben a los recintos o limites interiores de las Plantas.

4.1 Operacién y Mantencién preventiva de la Planta de Produccién de Agua Potable.
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Las acciones de operacion y mantencién de las Plantas de Produccion se dividen en tres:
limpieza, revisién y operacién y finalmente correccién. Las dos primeras se realizaran
en cada rutina diaria y semanal de control de la Planta, mientras que las correcciones se
realizaran cuando, resultado de la previa revision del sistema, se haga necesario algin
cambio ya sea operacional o de algiin componente mecanico, eléctrico o hidraulico. A
continuacion se detallan las acciones a desarrollar en cada rutina de control.

Rutinas Diarias

Limpieza.

Se realiza una limpieza general de la Planta de Produccién de Agua incluyendo equipos y
estructuras de soporte. Se prestara especial atencion en la limpieza de los estanques de
acumulacion, el correcto funcionamiento de todos los equipos y sistemas, se mantendra
un checklist con el listado de las comprobaciones diarias realizadas, dejando la Planta en
optimas condiciones de limpieza para su inspeccidn y operaciéon. En caso de falla
imprevista se deberd actuar inmediatamente en su reparacion la que incluira todas las
acciones necesarias para volver a funciones normales,

Rutinas Semanales
Revision y Operacion

Se realizard una revision de todos los elementos que forman parte de la Planta de
Produccion. Se mantendra un checklist con el listado de las comprobaciones semanales
realizadas, Las revisiones seran siguientes:

Revision de la Totalidad de los Tableros de control y distribucion.

Revision de la Totalidad de los motores.

Revision de la Totalidad de los circuitos.

Revision y observacion de la Totalidad de los manifold de entrada y salida.

Revision de la Totalidad de los niveles.

Revision de la Totalidad de los sensores de nivel.

Revision de la Red Telemétrica.

Revision de la Totalidad de los Medidores de Caudal.

Revision de la Totalidad de los Infraestructura (Camaras, Reactores, Construcciones, etc.)

La realizacion de acciones de operacion incluira lo siguiente:



EJEMPLARN° _ /4 /HOJAN® yi32 /

Pruebas de presién en ductos y caiierias.

Pruebas de Medicién nivel de cloro en estanque del clorador.

Pruebas de Medicion de cloro libre en distintos puntos de la red.

Pruebas a la Lubricacion externa en elementos mecanicos rotatorios.

Pruebas de Medicion de voltaje para detectar pérdidas en los circuitos.

Pruebas de Medicién de Amperaje de cada motor, el que debe ser igual o inferior al
establecido en la correspondiente placa.

Pruebas de Transferencia en Generador de Respaldo Eléctrico.

Pruebas de Mecénicas Automotriz para el motor del Generador de Respaldo Eléctrico.
Pruebas de Medicion de Voltaje y amperaje en los Partidores Suaves.

Pruebas y Mediciones de conexiones a Tierra.

Pruebas de sensibilidad en Sensores.

Pruebas Telemétricas de transmision y recepcion.

Pruebas de aislacion en sondas, motores y redes eléctricas.

En caso de ser necesaria una accion correctiva, esta serd ejecutada luego de realizar la
revision y control de operacion de la Planta
Correccion

Las acciones descritas a continuacion seran realizadas a necesidad, las que serdn evaluadas
en la etapa anterior.  Podemos mencionar entre éstas las siguientes:

Regulacion de vélvulas de control de presion.
Reinicio de protecciones de motor y bomba.
Regulacién del sensor de nivel.

Regulacion del manifold.

Reemplazo de componente eléctrica.

Reemplazo de componente mecénica o hidraulica.

4.2 Operacién y Mantencién preventiva de la Planta de Tratamiento de Aguas
Servidas

Las acciones de operacion y mantencién de las Plantas de Produccion se dividen en tres:
limpieza, revision y operacién y finalmente correccion. Las dos primeras se realizaran
en cada rutina diaria y semanal de control de la Planta, mientras que las correcciones se
realizardn cuando, resultado de la previa revisién del sistema, se haga necesario algtin
cambio ya sea operacional o de algin componente mecanico, eléctrico o hidréulico. A
continuacion, se detallan las acciones a desarrollar en cada rutina de control.
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Rutinas Diarias

Limpieza.

Se realiza una limpieza general de la Planta de Tratamiento incluyendo equipos y
estructuras de soporte. Se prestard especial atencién en la limpieza de los digestores
biologicos, Biodiscos, Camaras de Rejas, Camaras de registro, etc. dejando la Planta en
optimas condiciones de limpieza para su inspeccion y operacion.

Rutinas Semanales
Revision y Operacion

Se realizard una revision de todos los elementos que forman parte de la Planta de
Tratamiento, entre estas revisiones podemos mencionar las siguientes:
Revision de Tableros de control y distribucién.

Revisiéon de circuitos

Revision de Telemetria

Revision de motores.

Revision de Bombas.

Revision de Sopladores.

Revision de Biodiscos.

Revision de Motorreductores.

Revision y observacion de manifold de salida.

Revision de niveles.

Revision de sensores de nivel.

Revision externa de Difusores y Biodiscos

Revision de Camaras de Reja

Revision de Camara de Contacto, cloracion, etc.

Revisién del Tubo de disposicién final.
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La realizacién de acciones de operacion incluira lo siguiente:

Pruebas de presion.

Medicion nivel de cloro en estanque del clorador.

Medicion de cloro libre en la Camara de Contacto.

Lubricacién externa.

Medicién de voltaje para detectar perdidas en los circuitos.

Medicion de Amperaje de cada motor, el que debe ser igual o inferior al establecido en la
correspondiente placa.

Medicién de Voltaje y amperaje en los Partidores Suaves.

Revision de conexiones a Tierra.

Verificacion de sensibilidad en Sensores.

En caso de ser necesaria una accion correctiva, esta sera ejecutada luego de realizar la
revision y control de operacioén de la Planta

Correccion

Las acciones descritas a continuacion son realizadas a necesidad, las que seran evaluadas
en la etapa anterior. Podemos mencionar entre éstas las siguientes:

Regulacion de véalvulas de control de presion.
Reinicio de protecciones de motor y bomba.
Regulacion del sensor de nivel.

Regulacion del manifold.

Reemplazo de componente eléctrica.

Reemplazo de mecénica o hidraulica.

Calibraciones y puesta a punto de equipos rotatorios.
Ajustes de Motorreductores y Cadenas.

Dosificacion de Bombas Inyectoras

Limpieza de Tolvas y Palastros,

Mantenimiento y Remocion de corrosion de las partes metalicas de la Planta.
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Lavado con Hidrolavadora de paredes estanques reactores y digestores de la Planta.
Levante periddico de Bombas para chequeo visual de estas.
Entrega de Residuos Sélidos inorganicos a Estacién de retiro dentro del Regimiento.

Las acciones descritas y requeridas en el Plan de Operaciones deberan ser organizadas y
explicitadas en una propuesta Técnica de Operaciones que debera adjuntarse a la
documentacion a presentar en la licitacion.

3. Plan de Trabajo y Carta Gantt.

Se estara a lo dispuesto en Propuesta Técnica del proveedor presentada al momento de
ofertar, documento que forma parte integral del presente contrato que incluya.

6. Programa de trabajo del CINGE, incluye el Cuartel N°2 “Batuco”.
PROGRAMA BASICO DE MANTENCION INDICADO POR EL CINGE

Mantenimiento Preventivo de PTAS

Items Diario | Mensual | Trimestral | Anual

Limpieza con hidrolavadora en la

camara de alcantarillado que ingresa =
ala PTAS.
Limpieza con hidrolavadora en ”

planta elevadora de aguas servidas.
Desmonte de bombas de elevacion,
en planta elevadora de aguas
servidas.

Limpieza de codo patin y retiro de
solidos obstruidos. X X
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Bombas planta elevadora de A.S.
Retiro de 1° bomba, para realizar
mantenimiento mecanico en servicio
técnico autorizado de la marca, para
no perder la garantia si existiera.
Posteriormente se llevara la 2°
bomba.

El mantenimiento, correspondera al
items béasico de mantenimiento en
servicio técnico autorizado de la
marca del equipo. Este debera
garantizar un afio de funcionamiento
del equipo.

Bomba de aireacién en PTAS.

El mantenimiento, correspondera al
items basico de mantenimiento en
servicio técnico autorizado de la
marca del equipo. Este debera
garantizar un afio de funcionamiento
del equipo.

Bomba de retiro de caudal tratado
El mantenimiento, correspondera al
items bésico de mantenimiento en
servicio técnico autorizado de la
marca del equipo. Este debera
garantizar un afio de funcionamiento
del equipo.
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Items Diario | Mensual | Trimestral | Anual

Bombas soplantes

El mantenimiento, correspondera al
items bésico de mantenimiento en
servicio técnico autorizado de la
marca del equipo. Este debera
garantizar un afio de funcionamiento
del equipo.

Bombas de presurizacién de riego

El mantenimiento, correspondera al
items basico de mantenimiento en
servicio técnico autorizado de la
marca del equipo. Este debera X
garantizar un afio de funcionamiento
del equipo.

Limpieza, lijado y aplicacion de
pintura en guias de bombas, con dos X
manos de anticorrosivo.

Limpieza, lijado y aplicacion de
pintura en tuberia de elevacién de
acero a la vista, con dos manos de
anticorrosivo.

Limpieza de canastillo de cribado
(retencion de s6lidos), o en cdmara

- ., i X X
con sistema de retencion de sélidos.
Limpieza de filtro parabélico
superior o sistema de retencidn de " -

solidos finos.

Limpieza con hidrolavadora de
estanque ecualizador, exterior e
interior (sin licor mezclado), para
realizar con presion de agua el
desconche de impurezas solidas en X
muros interiores, (sea estanque
ecualizador o  estanque  de
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tratamiento primario).

Pintura  exterior de estanque
ecualizador, aplicar un
impermeabilizante en la totalidad
del estanque de forma homogénea,
este podra ser cave I seal tres
componentes.
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Items Diario | Mensual | Trimestral | Anual

Reparacion de filtraciones en
estanque de tratamiento primario o
ecualizador. En el caso del estanque
de hormigén armado, correspondera
aplicar un impermeabilizante en la
totalidad del estanque de forma
homogénea, este podra ser cave I X
seal tres componentes.

Limpieza con hidrolavadora de
estanque digestor, exterior e interior
(sin licor mezclado), para realizar
con presion de agua el desconche de
impurezas  solidas en  muros
interiores, (sea estanque ecualizador
0 estanque de tratamiento primario).

Pintura  exterior de estanque
Digestor, aplicar un
impermeabilizante en la totalidad
del estanque de forma homogénea,
este podrd ser cave I seal tres
componentes.

Reparacion de filtraciones en
estanque de tratamiento segundario
0 digestor; aplicar un
impermeabilizante en la totalidad
del estanque de forma homogénea, X
este podra ser cave I secal tres
componentes.

Limpieza con hidrolavadora de
estanque de cloracion, exterior e
interior (sin caudal), para realizar
con presion de agua el desconche de X
impurezas  sdlidas en  muros
interiores.
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Pintura exterior de estanque de
cloracién, con anticorrosivo y
pintura de caucho clorado; color
verde para zona sur y color gris perla
para zona norte.

Si los estanques fueran de fibra de
vidrio, correspondera pintura para
fibra de vidrio.

Reparacion de filtraciones en
estanque de cloracion; aplicar un
impermeabilizante en la totalidad
del estanque de forma homogénea,
este podra ser cave I seal tres
componentes.

MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA PTAS

Items Diario Mensual | Trimestral | Anual

Verificar voltaje en los tableros. X

Verificar el amperaje en todo el
sistema eléctrico. X
Revisar conexiones en tablero,
motores, cajas de conexién y

bandejas portaconductoras X
metalicas.

Medir aislamiento en los tableros. X
Limpiar las borneras en tableros y X

motores.

Probar arrancador en tablero de X

control.

Verificar funcionamiento normal.
Verificar datos del calibrador
arrancador y proteccion.




EJEMPLARN® /i3 /HOJAN® o 172 /

_—

| Verificar estado de ventilador. X
Verificar manualmente del motor
X
sobrecalentado.
Analisis termografico en todos los
tableros.
Re-apriete tornilleria y conexiones. X
Identificar cableado. X
Verificar funcionamiento de %
contactores.
Inspeccionar estado de luminarias X
de la zona.
Revisar y limpiar filtros de aire y
combustible. X
Cambio de filtro de grupo X
electrogeno.
Cambio de baterfa de grupo
electrégeno. X
EQUIPOS DE CLORACION Y DESINFECCION.
Items Diario | Mensual | Trimestral | Anual
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Equipos de cloracion de hipoclorito
de sodio al 10%.

Revision y limpieza de difusor en
camara de contacto.

Desarmar y limpiar vélvula de
retencion en la entrada y salida de
cabesal.

Limpieza de vélvula de succién en
estanque.

Revision y limpieza de interruptor
de nivel.

Limpiar con abundante agua el
recipiente de acumulacién de
hipoclorito y llenar nuevamente.

Una vez al afio mantenimiento
completo y cambio de valvulas de
retencion y sellos de diafragma de
teflon 'y cambio de bomba
dosificadora.

Cambio de mangueras de la linea de
cloracion en la seccion de descarga.
Revision, programacion y
calibracion de medidor de caudal.

Las empresas que efectuen el
mantenimiento anual de las PTAS
de la Institucion, sera condicién
fundamental remitir a este CINGE
en forma oficial y trimestralmente,
canalizado por la respectiva UACs o
Regimentaria, andlisis de los
efluentres  tratados, por un
laboratorio  certificado por la
Superintendencia de  Servicios
Sanitarios SISS y conforme a la
NCh 411/10-2005.

Estos  analisis, deberan ser
representativos y en sus caudales
tratados.
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7. Costos de consumos bisicos.

El proveedor adjudicado deber4 instalar un remarcador eléctrico en la planta de
agua potable y en la planta de Aguas Servidas del Cuartel N°1 “Peldehue”, Planta
de Tratamiento de Aguas Servidas del Cuartel N°2 “Batuco” en el caso de no estar
instaladas, como asi mismo en todas las dependencias donde tenga instalaciones, en
un plazo maximo de 10 dias habiles desde firmado el contrato.

Igualmente el proponente adjudicado acepta desde ya, y de su cargo, el pago de los gastos
basicos correspondientes a luz, pagos que se¢ realizaran mensualmente hasta los 10(diez)
primeros dias de cada mes, de acuerdo al desglose contenido en el remarcador, el que sera
controlado e informado por al adjudicado dentro de los primeros 05 (cinco) dias por el
encargado de consumos basicos del RLE N°2 “AG” y cancelado por medio de vale vista
emitido a nombre de TESORERIA DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL
EJERCITO RUT 61.101.049-4, los que acreditara con la remision de este documento al
encargado de los consumos bésicos de este Regimiento CB1 EVA RUIZ HORTA.

QUINTA: De la responsabilidad de ejecutar el servicio acordado.

El proveedor tendré la obligacién de efectuar los servicios contratados, dentro del plazo
ofertado en la licitacién publica.

Lo anterior, sin perjuicio de las medidas administrativas que puede tomar la Institucion
conforme lo previsto en la Ley N° 19.886 “Bases sobre contratos Administrativos de
suministro y prestacion de Servicios” y su reglamento respectivo y lo estipulado en el
presente contrato.

SEXTA: Evaluacién del desempeiio de la empresa

El' Regimiento Logistico del Ejercito N°2 “Arsenales de Guerra” comprobara
permanentemente la calidad de los servicios y los procedimientos del trabajo, pudiendo
adoptar medidas para garantizar la satisfaccion de las medidas institucionales, para tales
efectos la evaluacion contemplara los factores que a continuacion se indican. Sobre esta
base, la empresa tendra una calificacién que servird para futuros servicios que requiera la
Institucion

* Garantia y respaldo técnico.
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* Entrega de los medios.
e C(Calidad de las mantenciones efectuadas.

 Calidad del servicio, atencion, oportunidad y responsabilidad en el cumplimiento
de fechas.

SEPTIMA: De las condiciones de satisfaccién de los servicios.

El proveedor debera cumplir con las siguientes condiciones.

I

Todos los servicios que se presten deberan cumplir con lo establecido en los
requerimientos técnicos y con la oferta presentada en la licitacion ID 3444-3-1.Q20.

. El servicio deberd ser entregado en el Regimiento Logistico de Ejercito N°2

“Arsenales de Guerra”, ubicado en Camino Las Termas S/N, Peldehue, Comuna de
Colina, Santiago, Region Metropolitana y en el Cuartel N°2 “Batuco”, ubicado en Av.
Espafla nimero 344, Comuna de Lampa, Santiago, Region Metropolitana.

. Las fechas y horarios acordados por escrito entre la empresa y el Regimiento Logistico

del Ejercito N°2 “Arsenales de Guerra”, para la ejecucion del servicio.

- Cumplimiento de los estindares de prevenciéon de riesgo vigentes para este tipo de

trabajos.

- Desarrollar, ejecutar, supervisar, evaluar y controlar en forma adecuada y oportuna,

respetando las normas, procedimientos y buenas practicas aplicables a los servicios
que en este acto se contratan.

- Que, los servicios seran ejecutados por personal experimentado y capacitado que

cumpla con las exigencias establecidas en este Contrato, y bases administrativas,
técnicas y econdmicas.

- Proveer a sus trabajadores permanentes y eventuales, de todo el equipamiento de

higiene y seguridad necesario para el cumplimiento de las labores que el servicio
implique. Solo a modo de ejemplo: guantes, lentes de proteccién, mascarillas,
bloqueador solar, pafios, y otros elementos que sean necesarios para evitar accidentes.

. Se tomaran todas las medidas para evitar que, en el desarrollo de las labores del

Contrato, se produzcan dafios a terceros y a la propiedad fiscal.
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9. Que, se ajustard a lo estipulado en las bases administrativa, fichas técnicas y al
presente Contrato.

10. El contratista, previo al inicio de los trabajos, deberd presentar una némina del
personal que efectiia los trabajos, la que debers incluir para cada trabajador:
-Nombres y apellidos.
-Fecha de nacimiento.
-Cédula nacional de identidad.
-Domicilio particular

Cada trabajador del contratista debera registrar su acceso y salida de las dependencias
a traves de un proceso de chequeo en la Guardia de la Unidad, mediante la presentacién
de su cédula de identidad. Eventualmente, se le podria proporcionar una tarjeta
identificadora.

Ante la necesidad de incorporar nuevo personal a los trabajos, el contratista debera
cumplir con las exigencias antes indicadas. Ademds, comunicard al RLE N°2 “AG”, en
un plazo no superior a 48 horas, de ocurrido, la relacién del personal autorizado que
haya dejado de pertenecer a la empresa.

OCTAVA: De los documentos, registro y datos de los servicios.

La informacién que sustente los aspectos administrativos y operativos de los servicios
realizados, debera ser procesada y respaldada por la empresa. Las 6rdenes de compra
fiscales constituirdn los documentos de respaldo para los estados de pago que la empresa
presentara en el Regimiento Logistico del Ejército N° 2 “Arsenales de Guerra”, no
pudiendo efectuarse ninguna reparacién y/o mantencién sin este documento. Asi mismo
debera entregar toda la documentacién asociada al servicio,

NOVENA: Facturacion y pago.

Los precios a pagar corresponderan a la mano de obra utilizada en la prestacion de los
servicios contratados, ofertados por el proveedor y detallados en la cldusula segunda y
cuarta del presente contrato.

La empresa debera facturar una vez aceptado conforme los servicios. Se entenders por
servicios aceptados conforme, aquellos recibidos efectivamente, sin observaciones, a
plena satisfaccion por parte de la entidad licitante, en el Regimiento Logistico del Ejercito
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N°2 “Arsenales de Guerra”, ubicado en camino las Termas sin nimero, comuna de Colina.
Santiago Region Metropolitana.

La correspondiente factura deberd contener la razon social: Regimiento Logistico del
Ejercito N° 2 “Arsenales de Guerra, R.U.T N°61.951 .400-9, Direcciéon: Camino Las
Termas sin nimero, Comuna de Colina, Ciudad de Santiago, Region Metropolitana.

El pago de las prestaciones solo podra cursarse una vez que los servicios hayan sido
ejecutadosy recepcionados conforme, los que seran dentro del plazo de 30 (treinta) dias,
contando a partir de la fecha de recepcién conforme de Ia factura, por partedel Regimiento
Logistico del Ejército N° 2 “Arsenales de Guerra”, la que debera tener adjunta la siguiente
documentacion:

-Factura original con tres copias.
-Orden de compra.

-Formulario F-30-1.

-Pago de cotizaciones previsionales.
-Listado de trabajadores.

Asimismo, SERVICIOS SANITARIOS AGUAS PELDEHUE LIMITADA debera tener
en consideracion, las siguientes disposiciones:

1. Dentro de los primeros 5 dias hébiles de cada mes, el Proveedor hard llegar al Ejército
la factura, en la que se detallaran todos los servicios autorizados Y que se prestaron en
el mes anterior.

2. La factura debera ser entregada fisicamente en el RLE N°2 “AG” o al Administrador
del Contrato.

3. Una vez aprobado el trabajo por parte del Ejército este procedera al pago de la factura
dentro de los 30 dias siguientes, a su recepcion conforme (incluida documentacion que
se debe adjuntar).

4. El pago seré efectuado por la Tesoreria del Estado Mayor del Ejército, mediante la
emision de cheque, transferencia bancaria o vale vista a nombre del proveedor, de
acuerdo a las 6rdenes emitidas siempre y cuando se haya aprobado el trabajo por el
Ejército.

5. El Ejéreito tendra derecho a suspender o retener el pago de cualquier factura, en los
siguientes casos:
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a) Si le constare al Ejército o si se presentaren reclamos en contra del Proveedor, de
Sus representantes o empleados, relativos al incumplimiento de parte de éste, de sus
obligaciones laborales, salariales, previsionales, tributarias y/o de seguridad social.

b) Si el Proveedor o sus dependientes causaren dafios a las dependencias del Ejército.

c) Si el Proveedor no cumpliere con cualquiera de las obligaciones que le impone el
Contrato.

En estos casos, el Ejército podra aplicar las sumas retenidas para reparar y resarcirse
de los perjuicios sufridos mediante su imputacion por compensacién. También
podra el Ejército, si es del caso,podra aplicar las sumas retenidas al pago de las
obligaciones previsionales y de seguridad social que se encuentren pendientes, de
acuerdo a las disposiciones del Cédigo del Trabajo.

El'hecho de que el Ejército pague algiin servicio o trabajo del Contrato, no necesariamente
implica que lo haya aprobado en cuanto a su suficiencia técnica.

DECIMA: Oportunidad y responsabilidad por los servicios.

Debera darse cumplimiento a las Bases Técnicas de las Bases de Licitacion ID N° 3444-
3-LQ20.

Los servicios requeridos por la Institucién presuponen que el proveedor cuenta con el
equipamiento adecuado y dispone de los recursos humanos y materiales suficientes para
atender en forma oportuna y eficiente los requerimientos, cumpliendo con las fechas y
horarios establecidos. La empresa asume el compromiso de mantener, durante la duracion
del contrato, un equipamiento que permita brindar servicios en Optimas condiciones
técnicas de operaciones. El cumplimiento de los estdndares deberé ser una preocupaciéon
permanente de la empresa, a fin de lograr de esta forma una correcta entrega de los
Servicios.

La empresa se compromete a establecer una comunicacion expedita con el Regimiento
Logistico del Ejército N° 2 “Arsenales de Guerra”, con la finalidad de otorgar una rapida
y eficiente solucion a cualquier problema que se suscite con la prestacion del servicio.

Tanto la empresa como los usuarios del servicio deberdan en todo momento dar
cumplimiento a lo establecido en el contrato y en la Orden de Compra respectiva.
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Se entenderd que los servicios ofertados satisfacen los estdndares de calidad profesional
requeridos, debidamente planificados y exentos de toda improvisacion, por lo cual la
empresa respondera de culpa levisima por cualquier dafio o perjuicio que, con ocasién de
la prestacion de sus servicios, causare a las personas o bienes del personal o la Institucidn.

DECIMA PRIMERA: Garantia Bancaria de fiel y oportuno cumplimiento
delcontrato.

Se deja constancia que la Empresa, en conformidad a la bases y cronograma, hizo entrega
de Certificado de Fianza, Folio B0062279, de 1a empresa Mas Aval S.A.G.R, RUT N°
76.079.342-6, por un monto de $13.090.000 - (Trece millones noventa mil pesos), y con
una vigencia hasta el dia 26 de Marzo de 2021 El certificado ha sido extendido a la vista
y a favor de la Tesoreria del Estado Mayor General del Ejército (RUT N° 61.101.049-4),
afianzada por la empresa SERVICIOS SANITARIOS AGUAS PELDEHUE RUT:
76.517.816-9 y lleva la siguiente glosa “para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento
del contrato del servicio de mantenimiento de plantas de agua potable y servidas del
Regimiento Logistico del Ejército N°2 “Arsenales de Guerra”, pagadero a primer
requerimiento.

Esta garantia se otorga para caucionar todas las obligaciones que se imponen en el presente
contrato, como, asimismo, para el cumplimiento de las obligaciones laborales y de
seguridad social de la empresa, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por via
administrativa y por la sola voluntad del Regimiento Logistico del Ejercito N°2
“Arsenales de Guerra”, en caso que se incurra en alguna de las siguientes causales:

- Por no pago de multas por parte del proveedor, dentro del plazo establecido, a
requerimiento fundado de los usuarios y del Regimiento Logistico N°2 “Arsenales de
Guerra”.

- Por incumplimiento de las exigencias administrativas y/o técnicas establecidas en las
bases que se adjuntan y las contenidas en la oferta técnica del contratante, lo que
materializard mediante resolucion fundada del Regimiento Logistico N°2 “Arsenales
de Guerra”.

- Por incumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social respecto de los
trabajadores de la empresa contratante.
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- Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que impone el contrato que se
suscribe, a menos que acredite que dicho incumpliendo se deba a acaso fortuito o fuerza
mayor, segun lo establecido en la cldusula décimo quinta.

La devoluciéon de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el oferente que resulte adjudicado, no podra ser solicitada por el proveedor
antes de 60 dias héabiles posteriores a la entrega conforme de los servicios licitados, en
conformidad al articulo 70 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

DECIMO SEGUNDA: Cesién y Subcontratacién.

La empresa no podra ceder, transferir o traspasar a terceros en forma alguna, total ni
parcialmente los derechos y obligaciones establecidos en el contrato, ni constituir sobre
clla garantias, prendas u otros gravdmenes que la pudiesen afectar. Sin embargo, la
empresa podra subcontratar servicios, en forma parcial y previa autorizacién expresa v
por escrito del Regimiento Logistico N°2 “Arsenales de Guerra”, solo con el fin de
asegurar la continuidad operativa del servicio. EI proveedor mantendrd su
responsabilidad, tanto contractual como extracontractual, frente al Regimiento Logistico
N°2 “Arsenales de Guerra” y a terceros.

DECIMO TERCERA: Multas.

Se estard a lo dispuestos en los articulos 56 a 61 de las bases de licitacion ID N° 3444-3-
LQ20, que las partes dan por reproducidas, y declaran conocer y aceptar.

DECIMO CUARTA: Primacia del contrato.

Para los efectos relacionados con el presente contrato, las partes acuerdan que para la
eventualidad de discordancia de la documentacion que constituye o forman parte del
presente contrato, en la orden de prelacion sera el siguiente:

1° Cuerpo principal del contrato, constituido por este texto y los anexos que se adjuntan.

2°Las bases administrativas, técnica y anexos de licitacion ID N°3444-3-LQ20, para la
contratacion del servicio de mantenimiento de plantas de agua potable y servidas,
aprobada por Resolucion RES RLE N°2 “AG” S-4 (P) “E” N°4182/1289 de
23.ENE.2020.

3°Las consultas y respuestas a las bases administrativas, técnicas y a sus anexos.

4°La oferta técnica y econémica presentada por la empresa.
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5°Resolucion RES N°2 “AG” “E” (P) “E” N° 4182/2544 de 21.FEB.2020, que adjudica
el servicio de mantenimiento de las plantas de Agua potable y Servidas del Regimiento
Logistico de Ejército N°2 “Arsenales de Guerra”.

DECIMO QUINTA: Domicilio, solucién de controversias y legislacion aplicable.

Las partes del presente contrato fijan domicilio en la ciudad de Santiago, cualquier
controversia que se suscite entre estas deberad ser sometida al conocimiento de los
tribunales Ordinarios de Justicia de esta ciudad. La legislacion aplicable al presente
contrato es la Ley Chilena vigente al momento de suscribirse este contrato.

DECIMO SEXTA: Fuerza mayor.

Las partes de este contrato no seran responsables en caso de demora o tardanza en la
cjecucion de sus obligaciones contractuales debido a hechos independientes de su
voluntad considerados como fuerza mayor o caso fortuito, definidos como tales por el
Articulo 45 del Cédigo Civil lo cual deberé ser debidamente acreditado en conformidad
al Art. 55 de las bases de licitacion, que se da por reproducido.

DECIMO SEPTIMA: Vigencia del contrato.

El presente contrato comenzara a regir desde que se encuentre totalmente tramitada la
resolucion que lo autoriza y tendrd una vigencia hasta el 31 DIC 2020.

DECIMO OCTAVA: Causales de término anticipado del contrato.

Se podra dar término anticipado al contrato, por la concurrencia de cualquiera de las
causales sefialadas en la ley N° 19.886, el que sera comunicado por el Regimiento
Logistico N° 2 “Arsenales de Guerra”, a través de carta certificada, dentro de los tres dias
siguientes de ocurrida la causal.

DECIMO NOVENA: Correspondencia e idioma.

Toda correspondencia relacionada con el presente contrato, como la documentacion que
se derive de su aplicacién, debera ser efectuada en idioma espafiol y deberan dirigirse a
las siguientes direcciones:
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EJERCITO DE CHILE PROVEEDOR

Regimiento Logistico N°2 “Arsenales de Empresa SERVICIOS SANITARIOS

guer}'a”- - R —— AGUAS PELDEHUE LIMITADA

Cf}f;ﬁ;"aacgfmaems CLauna o, Calle O’Higgins N° 229, OF 201 Quillota.

TEL: 02-26935123. TEL: 9-75590855.

Correo electrénico: j.caceres@ejercito.cl Correo electrénico:
info@aguaspeldehue.cl

En el evento de que existan cambios en los datos que en esta clausula se sefiala, debers
ser informado a la brevedad, por escrito al Regimiento Logistico N°2 “Arsenales de
Guerra”,

VIGESIMA: Declaracién.

Las partes de este Contrato son entidades legalmente independientes, por lo tanto, ninguna
de ellas tendr autoridad para aceptar en representacion de la otra, ninguna orden, acuerdo,
0 demandar garantia, deuda, obligacién, gasto o responsabilidad de ninguna clase.

El Proveedor declara que ha estudiado personalmente todos los antecedentes del servicio
requerido, verificando la concordancia entre las especificaciones técnicas y demas
antecedentes que permiten conocer cualitativa y cuantitativamente su magnitud.

Las obligaciones que contrae el Proveedor por el presente instrumento, no se interpretaran
restrictivamente, debiendo éste incluir en sus trabajos toda las medidas sugeridas y
propuestas por el Ejército con posterioridad a la firma del presente instrumento, asi como
aquellas medidas que sean necesarias para cumplir en la mejor forma posible los fines del
servicio contratado, de acuerdo a las mejores précticas de la especialidad.

El Proveedor declara conocer en debida forma las normas legales y reglamentaciones
vigentes en la Republica de Chile, y se obliga a actuar con apego a ellas en el
cumplimiento del Contrato, siendo de su exclusiva responsabilidad las contravenciones
en que pudiera incurrir. Asimismo, el Proveedor declara que ¢l y sus trabajadores o
dependientes cuentan con todos y cada uno de los permisos y/o autorizaciones requeridos
para prestar adecuadamente los Servicios objeto del Contrato.

El Proveedor declara que cumple con toda la legislacion laboral y previsional vigente y se
encuentra al dia en el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales
para con sus trabajadores dependientes, no teniendo en la actualidad juicio ni reclamo
alguno pendiente ante los tribunales ordinarios de justicia ni en ante la Inspeccién del
Trabajo.
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El Proveedor manifiesta disponer de todos los medios materiales, técnicos y humanos
necesarios para el cabal cumplimiento de sus obligaciones.

VIGESIMA PRIMERA: Personerias.

La personeria del CRL. CLAUDIO PAREDES ARANEDA para comparecer en
representacion del Fisco-Ejéreito de Chile-Regimiento Logistico N°2 “Arsenales de
Guerra”, consta en la Resolucién delegatoria de facultades RES DLE AS JUR () TN®
4182/1192/187 del 21.ENE.2020 y el Boletin Institucional N° 6708/147 del 23.ENE.2019,
que designa al CRL. CLAUDIO ANDRES PAREDES ARANEDA, para asumir el mando
del Regimiento Logistico del Ejército N°2 “Arsenales de Guerra”.

La personeria del representante legal de la empresa consta en escritura publica de fecha
26 de octubre de 2015, otorgada en la Notaria de Quillota de don EDUARDO URIBE
MUTIS, debidamente registrada en chile proveedores.

Ambos instrumentos no se insertan por ser conocidos de las partes a su expresa peticion.

VIGESIMA SEGUNDA: Contrato completo.

El presente contrato contiene y constituye la completa intencion y acuerdo entre las partes
con respecto a la materia que conforma su objeto, teniéndose por cancelada todas las
negociaciones previas, acuerdos, compromisos y escritos que se hubiesen suscrito con
anterioridad.

VIGESIMO TERCERA: Addendum.

El presente contrato podra ser modificado por acuerdo de las partes y no podra superar el
30% del valor total del contrato. Esto se hari mediante un Addendum, el que debidamente
firmado por las partes pasaré a formar parte integrante de éste y empezara a regir desde la
total tramitacion de la resolucién que lo apruebe.

En todo caso, las modificaciones del contrato siempre deberan constar en un instrumento
suscrito por ambas partes, el que deberd ser aprobado mediante resolucion que sera
sometida a la misma tramitacion administrativa que la resolucién mediante la cual se haya
aprobado el presente contrato. La resolucion que apruebe su modificacion, deberd ser
fundada y publicarse en el Portal, dentro de las 24 horas siguientes a su dictacion.
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VIGESIMO CUARTA: En cuanto a los efectos del incumplimiento.

En cuanto a los efectos del incumplimiento del presente contrato regira lo dispuesto en las
bases de licitacion.

VIGESIMOQUINTA: Firmas.

En sefial de aceptacion y conformidad, suscriben el presente contrato, en tres ejemplares,

que constan de 32 péginas cada uno, quedando dos en poder del Ejército, y uno en poder
del Prestador de servicios.
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